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I I Stadtwerke
Sindelfingen GmbH

Strom - Gas - Wasser - Fernwdrme

Jahresbericht 2021

LANDKREIS
BOBLINGEN

Kaufmannisches Schulzentrum Bdblingen
Nutzflache: 18.971 m?
Typ: Schulgebaude
Baujahr: 1957
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Gradtagszahlen

m Landkreis BB Gradtagszahlen Jahresbericht

Jahr Jan. Feb. Marz Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Ges. / Jahr
Referenz 620,6 527,0 483,8 326,4 185,5 76,5 41,2 45,7 180,5 3271 459,3 601,5 3.875,3
2010 708,0 558,0 502,0 335,0 285,0 87,0 23,0 58,0 244,0 382,0 465,0 699,0 4.346,0
2012 561,3 686,6 400,2 356,0 134,1 77,6 44,9 12,0 176,6 356,7 4442 572,1 3.822,3
2013 611,0 611,8 590,4 3334 2849 118,1 0,0 40,1 180,2 283,6 485,6 536,3 4.075,4
2014 528,0 4549 407,0 282,8 2474 84,7 22,4 108,0 128,7 240,0 406,8 541,8 3.452,5
2015 568,2 573,8 460,5 3353 211,4 87,3 18,4 22,2 210,0 364,4 390,9 4426 3.685,0
2016 567,0 483,7 509,1 373,2 201,2 73,6 27,0 20,5 82,0 372,0 490,0 593,3 3.792,6
2017 729,9 462,1 3939 381,1 169,8 339 30,7 39,0 2246 293,1 469,6 566,2 3.793,9
2018 487,9 617,3 520,3 205,7 111,4 36,4 5,4 22,5 94,4 288,3 452,4 522,3 3.364,3
2019 632,1 451,3 422,6 3359 297,2 41,1 24,3 24,0 143,7 267,6 473,7 527,0 3.640,5
2020 538,5 433,6 465,1 265,8 222,8 79,4 12,0 24,7 101,4 327,8 421,2 530,6 3.4229
2021 614,3 469,6 483,3 421,1 311,5 22,7 12,1 83,2 105,8 338,0 513,2 529,9 3.904,7
T Landkreis BB Gradtagszahlen Jahresbericht S0.01.01:2012

Sa, 01.01.2022

Jahresgradtagszahlen

T Landkreis BB Faktoren Witterungsbereinigung

Jahr Jan. Feb. Marz Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
2010 0,88 0,94 0,96 0,97 0,65 0,88 1,79 0,79 0,74 0,86 0,99 0,86
2012 1,11 0,77 1,21 0,92 1,38 0,99 0,92 1,00 1,02 0,92 1,03 1,05
2013 1,02 0,86 0,82 0,98 0,65 0,65 1,00 1,14 1,00 1,15 0,95 1,12
2014 1,18 1,16 1,19 1,15 0,75 0,90 1,84 1,00 1,40 1,36 1,13 1,11
2015 1,09 0,92 1,05 0,97 0,88 0,88 1,00 1,00 0,86 0,90 1,17 1,36
2016 1,09 1,09 0,95 0,87 0,92 1,04 1,53 1,00 1,00 0,88 0,94 1,01
2017 0,85 1,14 1,23 0,86 1,09 1,00 1,34 1,17 0,80 112 0,98 1,06
2018 1,27 0,85 0,93 1,59 1,67 1,00 1,00 1,00 1,91 1,13 1,02 1,15
2019 0,98 117 1,14 0,97 0,62 1,86 1,69 1,90 1,26 1,22 0,97 1,14
2020 1,15 1,22 1,04 1,23 0,83 0,96 1,00 1,85 1,78 1,00 1,09 1,13
2021 1,01 1,12 1,00 0,78 0,60 1,00 1,00 0,55 1,71 0,97 0,89 1,14
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wmko[ LKBB LS06 KSZ Jahresbericht
Jahresverbrauchsdaten 2021

LS 06 Kaufmannisches Schulzentrum Boblingen

Nutzungstyp: Schulgebdude Beschreibung:  Kaufmannisches Schulzentrum
Nutzfliche: 18.971 m? Steinbeisstralle 2, 71034 Boblingen
Baujahr 1957

03.01.2022 00:00

Warme (Fernwarme) 01.01.2021 - 01.01.2022 01.01.2020 - 01.01.2021 01.01.2010 - 01.01.2011

Absolut (klimabereinigt) 2.196 MWh 2.103 MWh
Absolut 2.213 MWh 1.858 MWh
Im Vergleich zum Bezugsjahr -35% -7,6 %
Im Vergleich zum Vorjahr 4,42 % 1,36 %

Strom

Absolut 293.138 kWh 310.657 kWh
Im Vergleich zum Bezugsjahr -30 % -26 %
Im Vergleich zum Vorjahr -56 % 24 %

Wasser

Absolut 1.369 m® 1.771 m?
Im Vergleich zum Bezugsjahr -50 % -35%
Im Vergleich zum Vorjahr -23 % -18 %

Emissionen

CO, (absolut) 0,00t 743t
CO9-Einsparung zum Bezugsjahr 100 % 27.2%
CO4-Einsparung zum Vorjahr 100 % 4,70 %

{ut LKBB LS06 KSZ - Entwicklung Vorjahr / Bezugsjahr e ot or a0

2.500,00

2.277 MWh

2.553 MWh

417.856 kWh

2720 m?

1.021t

Fr,01.01.2010
Sa,01.01.2011

196.06 2.276,68

2.250,00

T 2.000,00
1.750,00

=

o 1.500,00

S

S 1.250,00

& 1.000,00+

500.000 4

450.000

S 400.000 -
X, 350000
k5 i 293.138
g 300000
< 2500004
2
S 200000
[
‘E 150000
k]
2 100.000
50.000 -
0

310.657

r
1.Jan. 2021
3.750,00 4

3.375,00

3.000,004

2.719,68
o 262500

£ 2250,00
§ 1,875,004 1.771,49.

3 1:500,00 1.369,48
> 112500
750,00
375,00
0,00

1.Jan. 2021

Element Gewihlter Zeitraum Erster Vergleichszeitraum Zweiter Vergleichszeitraum

LS06 KSZ Warme (Klimabereinigt) [MWh] . 22.196,06 MWh | & 2.196,06 MWh . 2 2.103,06 MWh | @ 2.103,06 MWh . 32.276,68 MWh | @ 2.276,68 MWh

LS06 KSZ Strom gesamt [KWh] [l = 293.138 kWh | @ 293.138 kWh [l = 310.657 kWh | @ 310.657 kWh [l = 417.856 kWh | @ 417.856 kWh
LS06 KSZ Wasser Summe BT A - D [m] Ml = 1.369,48 m? | @ 1.369,48 m* = 1.771,49 m3 | @ 1.771,49 m® Ml = 2.719,68 m* | @ 2.719,68 m?
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Verbrdauche (Jahreswerte)

Wiarme (Fernwarme) 01.01.2021 -01.01.2022 01.01.2020-01.01.2021 01.01.2010-01.01.2011
Relativ (klimabereinigt) 116 kWh/m? 111 kWh/m? 120 kWh/m?
Relativ 117 kWh/m? 97,9 kWh/m? 135 kWh/m?
Strom

Relativ 15,5 kWh/m? 16,4 kWh/m? 22,0 kWh/m?
Wasser

Relativ 72,2 1/m? 93,4 1/m? 143 1/m?
[ LKBB LS06 KSZ - spezifische Entwicklung Vorjahr / Bezugsjahr o e o e

125,04
112,54
100,0 -
87,54
75,0

62,5
50,0
37,54
25,04
12,54
0,0 b
1.Jan. 2021
25,04
22,54
20,04
17,54
15,04
12,54
10,0 4

7.54

5,0

2,54

0,04
-

1.Jan. 2021

Warmemenge pro Fla... [kWh/m?]

elektrische Arbeit pro ... [kWh/m?]

250,04
225,04
200,04
175,04

150,04 1434
125,0 -
100,04 93,4
75,0 72.2

50,04
25,04
0,04
1.Jan. 2021

Volumen pro Fléche [I/m?]

Element Gewahlter Zeitraum Erster Vergleichszeitraum Zweiter Vergleichszeitraum
LS06 KSZ Warme pro Nutzflache (Klimabereinigt) [kWh/m?2] . % 115,8 kWh/m? | @ 115,8 kWh/m?2 . 2 110,9 kwh/m? | @ 110,9 kWh/m?2 . % 120,0 kWh/m? | @ 120,0 kWh/m2
LS06 KSZ Strom pro Nutzflache [kWh/m?] . 2 15,5 kWh/m? | @ 15,5 kWh/m? . 2 16,4 kWh/m? | @ 16,4 KWh/m? . % 22,0 kWh/m? | @ 22,0 kWh/m?
LS06 KSZ Wasser pro Nutzfléache [I/m?] Wz7221m | @722 Im Wl 5 93.41m2 | @ 93,4 IIm? W 5 143412 | @ 143,4 IIm?
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Monatsverbrauchsdaten 2021
LS 06 Kaufmannisches Schulzentrum

2021
Wéarme (Fernwarme) 2.213 MWh

Strom 293.138 kWh
Wasser 1.369 m3

s Fr,01.01.2021
Hul LKBB LS06 KSZ Wirme - letztes Jahr Sa,01.01.2022
500 4 r22,5
450 - k200
400 / \ F17.5
+ F150
<
E F12,5 g
o ]
4 Fioo &
S X
;
£ trs @
s 5@
k5.0
25
0,0
0- r T T T T =25
1.Jan. 2021 1. Juli 1. Aug. 1.0kt 1. Nov.
Element Gewahlter Zeitraum
LS06 Warme gesamt [MWh] M 5 2.213 MWh | @ 184 MWh
LS06 KSZ Warme (Klimabereinigt) [MWh] 1M = 2.185 MWh | @ 182 MWh
errechnete AuBentemperatur [°C] Wo72c
Fr,01.01.2021
Hul LKBB LS06 KSZ Strom - letztes Jahr :

Sa, 01.01.2022

elektrische Arbeit [kWh]

22.500
18.750 4
15.000 4
11250
7.500 4
3750

U—‘
1. Jan. 2021

Element Gewabhlter Zeitraum
LS06 KSZ Strom gesamt [kWh] Il 5 293.138 kWh | @ 24.428 kWh

Hul LKBB LS06 KSZ Wasser - letztes Jahr Sa01.01 2022

2504

N~

N

o
I

»

S

5
I

3
a
I

@
3
I

Volumen [m?3]
0
&
1

=
5
I

<
a
I

50

25+

U_\
1. Jan. 2021

T T T T T
1. Feb. 1. Apr. 1. Juli 1. Aug 1.0kt

Element Gewabhlter Zeitraum
LS06 KSZ Wasser Summe BT A - D [m?] W s1369m° | @ 114m®
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Lastgangsdaten 2021

LS 06 Kaufmannisches Schulzentrum

Hiiii LKBB LS06 KSZ Jahreslastgang Warme Tageswerte 5201 012022

25,04

22,54

20,0 4

17,54

15,0 4

12,54

Wérmemenge [MWh]

.
T
=
Temperatur [*

10,04

754

5,04

2,54

0,0-

r T T T T T T T T T T T
1.Jan. 2021 1. Feb. 1. Mérz 1. Apr. 1. Mai 1. Juni 1. Juli 1. Aug. 1. Sep. 1.0kt 1. Nov. 1. Dez.

Element Gewiabhlter Zeitraum

LS06 Warme gesamt [MWh] Ml 522127 Mwh | 2 6,1 MWh
errechnete AuBentemperatur [°C] . @8°C

Hiiii LKBB LS06 KSZ Jahreslastgang Strom Tageswerte e 001 2032

2.500 4

22504

2.000 4

1.750 4

1.500

elekHische i\rbeit [kwh]
g B
! !

7504

500 4

250

04

r T T T T T T T T T T
1.Jan. 2021 1. Feb. 1. Méarz 1. Apr. 1. Mai 1. Juni 1. Juli 1. Aug. 1. Sep. 1. Okt. 1. Nov. 1. Dez.

Element Gewibhlter Zeitraum

LS06 KSZ Strom gesamt [kWh] I = 293.138 kwh | @ 808 kwh

.,01.01.202
Hul LKBB LS06 KSZ Jahreslastgang Wasser Tageswerte Sa01.01 2022

87,509

78,754

70,004

61,254

52,50 -

43,754

Volumen [m?3]

35,004

26,254

17,50

8,75

0,00 mmm—.-.-“__l_

r T T T T T
1.Jan. 2021 1. Feb. 1. Mérz 1. Apr. 1. Mai 1. Juni

T T T T T T
1. Juli 1. Aug. 1.Sep. 1.0kt 1. Nov. 1.Dez.

Element Gewabhlter Zeitraum

LS06 KSZ Wasser Summe BT A - D [m] M z136948m|@375me
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'C LKBB LS06 KSZ Unterzahler Warme Jahresverbrauch Fr,01.01.2021

Sa., 01.01.2022

LS06 KSZ Bauteil A WMZ [MWh]
563,00

LS06 KSZ Bauteil B WMZ [MWh]
470,57

LS06 KSZ Bauteil C WMZ gesamt [MWH]
871,38

LS06 KSZ Bauteil D WMZ [MWh]
307,80

'C LKBB LS06 KSZ Unterzéhler Wasser Jahresverbrauch Fr, 01.01.2021

Sa., 01.01.2022

LS06 KSZ Wasser BT A[m?]
366,53

LS06 KSZ Wasser BT B [m?]
388,78

LS06 KSZ Wasser BT C [m?]
426,47

LS06 KSZ Wasser BT D [m?]
187,70
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Monatsvergleich Energieverbrauche 2021
LS 06 Kaufmannisches Schulzentrum

2504 5004

~37.500

2254

2004

1754

1504

.k <
= [ z
g 12545 <
2 5 5
S £ 2

1004
754
504
254
o~ 0-
1. Jan. 2021 1. Apr. 1. Aug. 1.Sep.

Datum 01.2021 022021  03.2021 042021 052021 062021  07.2021  08.2021  09.2021  10.2021  11.2021  12.2021

[Lhisvéh}"’érme gesamt  5g34MWh 281, MWh 2948MWh 1930 MWh 1244MWh 255MWh 244 MWh  225MWh  441MWh 1819 MWh 3077 MWh 3299 MWh

;gg:n'ff[m;?m 24450 kWh 22.912kWh 24701 kWh 18252kWh 17.259kWh 18.775kWh 19.695kWh 12.614kWh 24.983kWh 36.978kWh 37.157kWh 35.363 kWh

LS06 KSZ Wasser

oS 41om® 488 me 1008m*  622m? 612ms 1489m°  1145m®  635m 1229m  2406m®  1939m°  1711m

Entwicklung der Energieverbrauchsdaten im Vergleich zum Vorjahr und Bezugsjahr

Warme absolut ohne Witterungsbereinigung Strom absolut Wasser absolut
3.750,00 4 500.000,0 4 3.750,0 4
3.375,00 450.000,0 4 3.375,04
417.856,0
3.000,00 + 400.000,0 4 3.000,0 4
2.625,00 2:553;24 350.000,0 4
T z 3106566
g 2.250,00 =<, 300.000,0 4 o
= k] E
g 1.875,00 1.857,57 % 250.000,0 4 é 1.875,0 4
5 5 2
% 1.500,00 - £ 200.000,0 4 > 1.500,0 4
2
1.125,00 4 150.000,0 4 1.125,04
750,00 100.000,0 4 750,04
375,004 50.000,0 4 375,04
0,007‘ 0,0—‘ 0,0-‘
1. Jan. 2021 1. Jan. 2021 1. Jan. 2021
Bezugsjahr  Vorjahr aktuell Bezugsjahr Vorjahr  aktuell Bezugsjahr Vorjahr aktuell
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Lastgang Unterzahler 2021
LS06 KSZ Bauteil A

Nutzungstyp: Schulgebdude

LKBB LS06 KSZ Jahresbericht

Warme-/Brennstoffzahler

03.01.2022 00:00

A s = Iahreal M o Fr,01.01.2021
hm LKBB LS06 KSZ Unterzahler Warme Jahr gang Mc te A Sa, 01.01.2022
1004 F225
F20,0
F17.5
150
g
= b12s ©
oy =
5
g L100 ®
:
£ F75 ©
5 2
=
F50
25
Foo
o T T T T T s
1. Jan. 2021 1. Feb. 1. Apr 1. Juli 1. Aug 1.0kt 1. Nov.
Element Gewahlter Zeitraum
LS06 KSZ Bauteil A WMZ [MWh] . 2 563 MWh | @ 47 MWh
errechnete AuBentemperatur [°C] Wo72C
Hut LKBB LS06 KSZ Unterzzhler W. Jahreslastgang Mc te Bauteil A o020

62,50 4

Sa, 01.01.2022

56,25 -

50,00 -

43,75+

37,504

31,254

Volumen [m?3]

25,00

18,75

12,50

6,25

0,00

r
1.Jan. 2021

T T
1. Juli 1. Aug.

Element

LS06 KSZ Wasser BT A [m3] . % 366,53 m? | @ 30,54 m?
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Lastgang Unterzahler 2021

LS06 KSZ Bauteil B

Nutzungstyp: Schulgebdude

Warme-/Brennstoffzahler

liizi LKBB LS06 KSZ Unterzéhler Wirme Jahreslastgang Mc te

LKBB LS06 KSZ Jahresbericht

03.01.2022 00:00

Fr,01.01.2021
Sa, 01.01.2022

22,5

Warmemenge [MWh]

Temperatur[°C]

T
1.Jan. 2021 1. Feb.

T T
1. Jduli 1. Aug.

T T
1.0kt 1. Nov.

Gewahlter Zeitraum

LS06 KSZ Bauteil B WMZ [MWh]
errechnete AuBentemperatur [°C]

Wasserzahler

Hiul LKBB LS06 KSZ Unterzéhler W.

1004

Element
1ahrecl M
Jahr J Mc te

[ = 470,57 MWh | & 39,21 MWh
HWo72C

Fr,01.01.2021
Sa, 01.01.2022

90

80

704

60

50

Volumen [m?3]

40

30

20

10

04

r
1. Jan. 2021

LS06 KSZ Wasser BT B [m?]

T
1. Apr.

Element

T
1. Juli 1. Aug

W s389m @353
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Lastgang Unterzahler 2021
LS06 KSZ Bauteil C

Nutzungstyp: Schulgebdude

Warme-/Brennstoffzahler

Hiii LKBB LS06 KSZ Unterzihler Wiarme Ja

1 Fr,01.01.2021
te C gesamt Sa., 01.01.2022

250 4

r22,5
225 F20,0
175 ' k15,0
£ /
= ti2s ©
oy =
5
g F10,0 'g
% . B
| s D
g 8
k5.0
25
0,0
0- r T T T T T =25
1.Jan. 2021 1. Feb. 1. Juli 1. Aug. 1.0kt 1. Nov.
Element Gewahlter Zeitraum
LS06 KSZ Bauteil C WMZ gesamt [MWh] Il = 871 MWh | @ 73 MWh
errechnete AuBentemperatur [°C] HWo72C
- = | i Fr,01.01.2021
Hiiii LKBB LS06 KSZ Unterzihler Warme Jahreslastg te CWT1u.2 '

Sa, 01.01.2022

Warmemenge [MWh]
Temperatur[°C]

T T T T T T
1.Jan. 2021 1. Feb. 1. Jduli 1. Aug. 1.0kt 1. Nov.

Element Gewabhlter Zeitraum
LS06 KSZ Bauteil C WMZ 2 [MWh] [ = 533,45 MWh | @ 44,45 MWh
LS05 KSZ Bauteil C WMZ 1 [MWh] . % 337,92 MWh | @ 28,16 MWh
errechnete AuRentemperatur [°C] Wo72C

Wasserzahler

it LKBB LS06 KSZ Unterzzhler Wasser Jahreslastgang Mc te Bauteil C S 50

62,50 1

56,25 -

50,00 -

43,75

37,504

31,254

Volumen [m?3]

25,00 4

18,75

12,50 4

r T T T
1.Jan. 2021 1. Juli 1. Aug. 1.0kt

Element Gewabhlter Zeitraum
LS06 KSZ Wasser BT C [m?] Wl 5 426,47 3 | @ 35,54 m3
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Lastgang Unterzahler 2021
LS06 KSZ Bauteil D

Nutzungstyp: Schulgebdude

Warme-/Brennstoffzahler

LKBB LS06 KSZ Jahresbericht

03.01.2022 00:00

iz LKBB LS06 KSZ Unterzahler Wirme Jahreslastgang Mc te ilD S 0101 262
62,50 - ’ ‘ 225
56,25 4 200
50,00 4

43,754

37,50

31,25+

25,004

Warmemenge [MWh]

18,75

Temperatur[°C]

12,50 o

6,25

0,00}

T
1.Jan. 2021 1. Feb.

T T
1. Apr. 1. Juni

Element

T
1. Nov.

T
1.0kt

T T
1. Jduli 1. Aug.

Gewahlter Zeitraum

LS06 KSZ Bauteil D WMZ [MWh]
errechnete AuBentemperatur [°C]

Wasserzahler

Hiul LKBB LS06 KSZ Unterzéhler W. Jahres! )

Mc

37,504

I = 307,80 MWh | & 25,65 MWh
Wz72c

Fr,01.01.2021
Sa, 01.01.2022

33,75+

30,00

26,25

22,504

18,75

Volumen [m?3]

15,00

11,25+

7,50 4

3,754

0,00

r
1.Jan. 2021

Element
LS06 KSZ Wasser BT D [m?]

T T T
1. Juli 1. Aug. 1.0kt

Gewabhlter Zeitraum
W 5 187,70 m3 | @ 15,64 m3
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